TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorlj
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Datum: 6. 2. 2023.

Lokacija: VELIKA — KLORNA STANICA
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA
Vrsta analize: ANALIZA ,,A“

ANALITICKO IZVJESCE br.

4 - 19 / 2023.

|Naziv analiti¢kog parametra Mjerna jed.
1./Boja mg/l PtCo skale 20 0
2.|Mutnoda °NTU 4 0,35
3. |Miris - bez Bez
4. Okus - - -
5.| Temperatura C 25°C 7,1
6. | Elektrovodljivost uScm /20°C 2500 396
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,51
8. | Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,38
9.|UtroSak KMnO4 mg/l O, 5,00 1,01
10. | Kloridi mg/l Cl 250 8,80
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12.| Nitrati mg/l NO3& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.| Mangan ng/l 50,00
15.|Zeljezo pg/l 200,00
16.
1.
18.
19.
'Mikrobioloski nalaz
1. | Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3.  |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22°C /72h broj ml 100 0
6.
1
8.
9.

Zakljucak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode

ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,

metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nadinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i

miSljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozw dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1

Odjel vodoops

Datum:
Lokacija:
Uzorak:

Vrsta analize:

krbe, Laboratorij
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6. 2. 2023.

BISKUPCI — KLORNA STANICA

JAVNA VODOOPSKRBA

ANALIZA ,,A*

ANALITICKO I1ZVJESCE br. 4 - 20 / 2023.

) A A
1.|Boja mg/l PtCo skale 20 0
2.|Mutnoca °NTU 4 0,46
3.|Miris - bez Bez
4. Okus - - -
5.| Temperatura °C 25°C 7,3
6. | Elektrovodljivost uScm /20°C 2500 297
- 7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 T
8.|Slobodni rezidualni klor mg/l Clp 0,50 0,35
9.|UtroSak KMnOy4 mg/l O, 5,00 1,02
10. | Kloridi mg/l Cl 250 7,20
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12. | Nitrati mg/l NO3;& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan pg/l 50,00
15.| Zeljezo ug/l 200,00
16.
17.
18.
19.
Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
Escherichia coli  44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
‘ Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
- Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
Broj kolonija 22°C fiZh broj ml 100 0
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Zakljudak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnost

pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i

misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
i vode za ljudsku potro§nju te na€inu vodenja registra



TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga

POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodgggskrbe, Laboratorij
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Datum:

Lokacija:

Uzorak:

Vrsta analize:
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21, 2. 2023,
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POZEGA — Crpiliste Luke, izlaz

JAVNA VODOOPSKRBA

ANALIZA ,, A

ANALITICKO IZVJESCE br. 1 - 60 / 2023.

'Naziv analiti¢k

' Mjerna jed.

1.|Boja mg/l PtCo skale 20 0
2.|Mutnoca °NTU 4 0,56
3.|Miris - bez Bez
4. Okus - - -
5.| Temperatura °C 25°C 8,4
6.|Elektrovodljivost uScm / 20°C 2500 528
7./ Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 %)
8.| Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,37
9. | Utro§ak KMnOy4 mg/l O, 5,00 1,04
10. | Kloridi mg/l Cl 250 11,20
11.| Amonijak mg/| NHy 0,50 0,00
12.| Nitrati mg/l NO3& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,©& 0,50
14.|Mangan ug/l 50,00 21,00
15.| Zeljezo ug/l 200,00
16. R
17.
18.
19.]
Mikrobioloskinalaz =~
1. | Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2.  |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22°C {72k broj ml 100 1
6.
2
8.
9.

S
Zaklju¢ak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te nadinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij
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Datum: 6. % 2023.
Lokacija: POZEGA - VS SV. VID
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA , A*

ANALITICKO IZVJESCE br. 1 - 38 / 2023.

Naziv analitickog parametra | Mjerna jed.
1. Boja mg/l PtCo skale 20 0
2. Mutnoca °NTU 4 0,32
3. | Miris - bez Bez
4.|Okus - - -
5. | Temperatura . 25°C 6,8
6. | Elektrovodljivost uSem /20°C 2500 399
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 151
8. |Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,13
9. |UtroSak KMnO, mg/l Oy 5,00 1,01
10. | Kloridi mg/l Cl 250 8,80
11. | Amonijak mg/| NHy" 0,50 0,00
12. | Nitrati mg/l NO;& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan ug/l 50,00
15.|Zeljezo ng/l 200,00
16.
1
18.
19.
1. |Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2.  |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3.  |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22°C /72h broj ml 100 1
6.
il
8.
9.

Zakljudak: Rezultati analize ispitanog uzorka vodle ~ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
miSljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoogskrbe, Laboratorij
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Datum: 24. 2. 2023.
Lokacija: POZEGA — VS GLAVICA
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,,A“

ANALITICKO 1ZVJESCE br. 1 - 64 / 2023.

Mjerna jed.
1.|Boja ' mg/1 PtCo skale 20 0
2.|Mutnoda °NTU 4 0,53
3. | Miris - bez Bez
4. Okus - - -
5.| Temperatura "C 25°C 758
6. | Elektrovodljivost puScm /20°C 2500 300
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 1512
8. |Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,18
9. | Utrosak KMnOy4 mg/l Oy 5,00 1,05
10. | Kloridi mg/1 Cl 250 7,20
11.| Amonijak mg/l NHy" 0,50 0,00
12.| Nitrati mg/l NO3& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan ug/l 50,00
15.| Zeljezo ng/l 200,00
16.
17.
18.
18.
Mikrobioloskinalaz =~
1. |Ukupni koliformi 37°C /24 broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22°C /72h broj ml 100 1
6.
7.
8.
9.

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode = ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potronju te nacinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 1 39/20). Rezultati ispitivanja i
miSljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

AV AVAALN VAN, NN A NAAAAAAAAAY A A A AN NN AN AANAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A A A A A A A AV AVAVAY A S 2 SN A I NI D
NN NN NN NN NN NN NN NN AN/ NN NN NN PN ¥ ™

NN

Datum: 3. 2. 2023,
Lokacija: POZEGA — Zagrebalka 52, caffe bar Leggiero
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,,A“

ANALITICKO IZVJESCE br. 1 - 37 / 2023.

aziv analitickog parametra Mjerna jed.
1.|Boja mg/l PtCo skale 20 0
2.|Mutnoda °NTU 4 0,42
3.|Miris - bez Bez
4.|Okus - - -
5.| Temperatura e 25°C 8,3
6. |Elektrovodljivost uScm / 20°C 2500 504
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,49
8.| Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,10
9.|Utro§ak KMnO4 mg/1 O, 5,00 1,02
10. | Kloridi mg/l Cl 250 9,80
11.| Amonijak mg/l NH, " 0,50 0,00
12.|Nitrati , mg/l NO;& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan ng/l 50,00
15.| Zeljezo ng/l 200,00
16.
17.
18.
19.]
1. |Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22 1720 broj ml 100 0
g,
I,
8.
9.

Zakljutak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ~ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te naginu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij »
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Datum: 6. 2. 2023,
Lokacija: POZEGA — Osjecka 64e, caffe bar Petrol
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,, A

ANALITICKO IZVJESCE br. 1 - 39 / 2023.

) A
1.|Boja mg/1 PtCo skale 20 0
2.|Mutnocda °NTU 4 0,37
3.|Miris - bez Bez
4.| Okus - - -
5.| Temperatura oC 25°C i
6. | Elektrovodljivost uScem / 20°C 2500 390
" 7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,54
8. |Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,20
9. UtroSak KMnO4 mg/l O 5,00 0,97
10. Kloridi mg/l Cl 250 8,60
11. Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12. | Nitrati ) mg/l NO;& 50,00
13.  Nitriti mg/l NO,& 0,50
14. Mangan pg/l 50,00
15.  Zeljezo ug/l 200,00
16.
17.
18.
18,
Mikrobioloski nalaz
1. | Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2.  |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. | Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
..... 4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5.  |Broj kolonija 22°C /72h broj ml 100 0
6.
¥
8.
9,

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode =~ ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
_Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

T
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Datum: 7, 2, 2023.
Lokacija: POZEGA —F. Tudmana 7, OS J. KEMPF
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,,A“

ANALITICKO IZVJESCE br. 1 - 43 / 2023.

AT AAATATAZNATAATATATATATATACAVAY) N A A A A A A A A A AT AT A AT ATAT AT AV VAT AL VAT AR R AIAV AV AT ATASEPAS
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Mjerna jed.
1.|Boja ' mg/1 PtCo skale 20 0
2.|Mutnoéa °NTU 4 0,31
3.|Miris - bez Bez
4.|Okus - -
5.| Temperatura °C 25°C 7,1
6. | Elektrovodljivost puScem /20°C 2500 390
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,63
8. |Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,20
9. |Utrosak KMnO,4 mg/l Oy 5,00 1,02
10. |Kloridi mg/l Cl 250 8,80
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12. | Nitrati ) mg/l NOs& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan ng/l 50,00
15. | Zeljezo ng/l 200,00
16.
17
18.
19.|
§ki nalaz
s Ukupm kol1form1 g /24h broj 100 ml 0 0
2.  |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3.  |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4.  |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5.  |Broj kolonija 22°C f12h broj ml 100 0
6.
7
8.
9.

Zakljucéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode

ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nainu vodenja registra

pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i

misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Joziér, dipl. ing.
\
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij o
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Datum: 13, 2. 2023,
Lokacija: POZEGA — Industrijska bb, caffe bar Tifon
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,,A“

ANALITICKO IZVJESCE br. 1 - 48 / 2023.

ti Mjerna jed.
1.|Boja mg/1 PtCo skale 20 0
2.|Mutnoca °NTU 4 0,47
3.|Miris - bez Bez
4.|Okus - - -
5.| Temperatura " 25°C 6,8
6. | Elektrovodljivost uScm / 20°C 2500 382
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,58
8. |Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,24
9.|Utrosak KMnOQOy4 mg/l O, 5,00 1,01
10. | Kloridi mg/1 Cl 250 9,60
11.| Amonijak mg/l NHy" 0,50 0,00
12.| Nitrati ) mg/l NOs& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan ng/l 50,00
15.| Zeljezo ng/l 200,00
16.
17
18.
19.]
1. | Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3.  |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22°C /T2h broj ml 100 0
6.
7.
8.
8.

Zakljudak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i

misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
V{C:ﬁf@
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
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Datum: 14. 2. 2023.
Lokacija: POZEGA — Vukovarska 17, Veleu¢iliste caffe b.
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA , A«

ANALITICKO IZVJESCE br. 1 - 52 / 2023.

) A A
1.|Boja ' mg/1 PtCo skale 20 0
2.|Mutnoca °NTU E 0,46
3.|Miris - bez Bez
4.|Okus - - E
5.| Temperatura “C 23°C 7,1
6. | Elektrovodljivost uScm / 20°C 2500 391
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,55
8. | Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,20
9.| Utro§ak KMnOg4 mg/l O, 5,00 1,01
10. |Kloridi mg/l Cl 250 9,60
11.| Amonijak mg/l NHy" 0,50 0,00
12.| Nitrati ) mg/l NO;& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan ng/l 50,00
15.| Zeljezo g/l 200,00
16.
17.
18.
19.
1. |U upni kollforml 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2.  |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22°C {T2h broj ml 100 0
6.
7.
8.
9.

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode = ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nadinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
miSljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka J021c dipl. ing.




TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
WQngg\lNYQ/(\lA()AMbe, Laboratorij

Datum: 17. 2. 2023,
Lokacija: POZEGA — Trg Sv.Trojstva 3, Kazali$na kavana
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA
Vrsta analize: ANALIZA | A
ANALITICKO IZVJESCE br. 1 - 53 / 2023.
] A A
1.|Boja ' mg/1 PtCo skale 20 0
2.|Mutnoéa °NTU 4 0,38
3. |Miris - bez Bez
4. Okus - - -
5.| Temperatura % 253°C 8,6
6. | Elektrovodljivost pScm / 20°C 2500 397
/.| Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,52
8. | Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,12
9.|Utro§ak KMnO, mg/l O, 5,00 1,01
10. |Kloridi mg/1 Cl 250 10,60
11.| Amonijak mg/| NH," 0,50 0,00
12. | Nitrati _ mg/l NO3& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan pg/l 50,00
15.|Zeljezo ug/l 200,00
16.
17,
18,
19.
1. |Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2.  |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4.  |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5.  |Broj kolonija 22°C /72h broj ml 100 1
6.
Ay
8.
g,

Zakljucak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nadinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
miljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodo%skrbe, Laboratoru

Datum: 2. 2. 2003 - |
Lokacija: PLETERNICA - VODOSPREMA
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,,A“

ANALITICKO IZVJESCE br. 2 - 20 / 2023.

Naziv analitickog parametra ' Mjerna jed.
1.|Boja ' mg/1 PtCo skale 20 0
2.|Mutnoca °NTU 4 0,63
3. | Miris - bez Bez
4.|Okus - - -
5.| Temperatura oL g ® 6,6
6. | Elektrovodljivost uScem /20°C 2500 389
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 1,52
8. |Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,45
9. | UtroSak KMnOy mg/l O, 5,00 1,03
10. |Kloridi mg/l Cl 250 10,60
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12. | Nitrati mg/l NO;& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan ug/l 50,00
15.| Zeljezo ug/l 200,00
16.
17.
18.
19.
Mikrobioloski nalaz =~ ‘
1. | Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2.  |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 1
5. |Broj kolonija 22°C {72h broj ml 100 1
6.
i
8.
9.

Zakljucak: Rezultati analize 1sp1tanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja reglstra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i

miSljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
~
%)
loe

\

N



TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

N

NNININNNNINANININININNININININININNINNININININ NN

Datum: 16. 2. 2023.
Lokacija: PLETERNICA — Skolska 2, OS Fra K. Adzi¢
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA , A“

ANALITICKO IZVJESCE br. 2 - 17 / 2023.

| Mjerna jed.
1.|Boja mg/1 PtCo skale 20 0
2.|Mutnoéa °NTU 4 0,42
3. |Miris - bez Bez
4.|Okus - - -
5.| Temperatura °C 25°C 8,3
6. | Elektrovodljivost puScm / 20°C 2500 395
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,48
8. | Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,34
9.| UtroSak KMnO, mg/l O, 5,00 1,01
10. | Kloridi mg/1 Cl 250 10,20
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12.| Nitrati mg/l NO3& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan pg/l 50,00
15.| Zeljezo ng/l 200,00
16.
17.
18.
19. ,
L kupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2.  |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3.  |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. | Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5.  |Broj kolonija 22°C /72h broj ml 100 0
6.
1,
8.
9.

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode =~ ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nainu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Neven5a Jozfié, dipl. ing.
N
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1

OdJel vodoopjkrbe, Laboratorlj o

Datum: 8. 2. 2023. -
Lokacija: KUTJEVO - Otok 5, caffe bar Otok
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA |, A“

ANALITICKO IZVJESCE br. 3 - 11 / 2023.

1.|Boja ‘ mg/l PtCo skale 20 0
2.|Mutnoéa °NTU 4 0,32
3.|Miris - bez Bez
4./ Okus - - -
5.| Temperatura i & 25°C 6,4
6. | Elektrovodljivost puSem /20°C 2500 343
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,67
8. |Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,20
9. | UtroSak KMnO, mg/l O, 5,00 1,02
10. |Kloridi mg/l Cl 250 7,60
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12. | Nitrati , mg/l NO3& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan ng/l 50,00
15.| Zeljezo pg/l 200,00
16.
17.
18.
19.
1. |Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. | Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5.  |Broj kolonija 22°C/72h broj ml 100 1
6.
i
8.
9.

Zakljucak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
miSljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
i
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
\/Odjel vodoopskrbe, Laboratoru .
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Datum: 22, 2. 2023.
Lokacija: KUTJEVO — Vrti¢ka 4, Djedji vrti¢ Grozdié
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA , A

ANALITICKO 1ZVJESCE br. 3 - 15 / 2023.

Dg )
Organolepticki i fizikalno-kemijski nalaz
1.|Boja ' mg/1 PtCo skale 20 0
2.|Mutnoca °NTU -+ 0,47
3.|Miris - bez Bez
4.| Okus - - -
5.| Temperatura C 23°C 6,9
6. | Elektrovodljivost uScm / 20°C 2500 364
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,61
8. | Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,20
9. | UtroSak KMnOQOy4 mg/l O, 5,00 1,01
10. | Kloridi mg/1 Cl 250 8,20
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12. | Nitrati mg/l NO;& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO»& 0,50
14.|Mangan ug/l 50,00
15. | Zeljezo ug/l 200,00
16.
17.
18.
19.
Mikrobioloski nalaz
1. | Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22°C (72h broj ml 100 1
6.
7.
8.
9.

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode

ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra

pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i

misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.o.

za obavljanje vodnih usluga

POZEGA Vodovodna 1

Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

ALV AV AAAAAAAAAA
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Datum: 15. 2. 2023.

Lokacija: CAGLIN - Djegji vrtié
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA
Vrsta analize: ANALIZA ,, A%

ANALITICKO IZVJESCE br. 3 - 13 / 2023.

) A A
1.|Boja mg/1 PtCo skale 20 0
2.|Mutnocéa °NTU 4 0,45
3.|Miris - bez Bez
4.| Okus - - -
5.|Temperatura °C 25°C 152
6. | Elektrovodljivost puScm / 20°C 2500 355
/.| Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,67
8. |Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,13
9.| Utrosak KMnO, mg/l O, 5,00 1,02
10. | Kloridi mg/1 Cl 250 8,40
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12. | Nitrati mg/l NO;& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO, 0,50
14.|Mangan pg/l 50,00
15.| Zeljezo ug/l 200,00
16.
17.
18.
19.
Mikrobioloski nalaz
1. |Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2.  |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 2
5.  |Broj kolonija 22°C (72h broj ml 100 3
6.
[A
8.
9.

Zakljucak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode

ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potronju te na&inu vodenja reglstra

pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i

miSljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozié, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij
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Datum: 14. 2. 2023.
Lokacija: BRESTOVAC — B. Trenka 10, caffe bar Leona
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,,A“

ANALITICKO IZVJESCE br. 1 - 51 / 2023.

A A A A A AL A L AN 2 S S Lo S s s I SN
SN

) A A
1.|Boja mg/1 PtCo skale 20 0
2.|Mutnoda °NTU 4 0,38
3. |Miris - bez Bez
4.| Okus - - -
5.| Temperatura L 230 O
6. | Elektrovodljivost uScm / 20°C 2500 321
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,44
8. |Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,10
9.| UtroSak KMnOy4 mg/l O, 5,00 1,01
10. | Kloridi mg/l Cl 250 11,60
11.| Amonijak mg/l NH4" 0,50 0,00
12.| Nitrati mg/l NO;& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14./Mangan pg/l 50,00
15.| Zeljezo ug/l 200,00
16.
17,
18.
19.
1. | Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2.  |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5.  |Broj kolonija 22°C [12h broj ml 100 1
6.
7.
8.
9.

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naéinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
miSljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij
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Datum: 1. 2. 2023.
Lokacija: JAKSIC — Kolodvorska 2, OS MLADOST
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,,A“

ANALITICKO IZVJESCE br. 2 - 8 / 2023.

| Mjerna jed.
1.|Boja mg/l PtCo skale 20 0
2.|Mutnoda °NTU 4 0,58
3. |Miris - bez Bez
4.|Okus - - -
5.| Temperatura °C 25°C 8.8
6. | Elektrovodljivost uScm / 20°C 2500 385
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,69
8. | Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,13
9. | UtroSak KMnQg4 mg/l O, 5,00 1,01
10. | Kloridi mg/l Cl 250 9,60
11.| Amonijak mg/l NHy" 0,50 0,00
12.| Nitrati mg/l NO3& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan ug/l 50,00
15.| Zeljezo pg/l 200,00
16.
17.
18.
19.
1. Ukupm koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2.  |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5.  |Broj kolonija 22°C /72h broj ml 100 1
B.
7.
8.
9.

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ~ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
- ‘ f
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

O A A A A A AAAAVAA A N AN A VAR PNAAS
A ATATAAANY A N A A A A A AT ANATA AT /’b/‘/'\\-//'\\’\\:/"\»/\/;\\\//\\\é}/\/\/\/\

MVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV VAV e NNIAIAINININANININININI NN

Datum: 13, 2. 2023,
Lokacija: VELIKA — V. Nazora lg, Djegji vrti¢ Velika
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,,A*

ANALITICKO I1ZVJESCE br. 4 - 23 / 2023.

§ 0 ) A
1.|/Boja mg/1 PtCo skale 20 0
2.|Mutnoca °NTU 4 0,44
3. |Miris - bez Bez
4.|Okus - - -
5.| Temperatura °C 25°C 6,8 B
6. | Elektrovodljivost uScm /20°C 2500 352
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,63
8. | Slobodni rezidualni klor mg/l Clp 0,50 0,24
9.| Utrosak KMnQO4 mg/l Oy 5,00 1,01
10. | Kloridi mg/l Cl 250 8,20
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12.|Nitrati mg/l NO3& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan ng/l 50,00 i
15.| Zeljezo ug/l 200,00
16.
17,
18. ]
19. |
M losk 7
1. |Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml | 0 0 |
3.  |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5.  |Broj kolonija 22°C {T2h broj ml 100 0
6.
A
8.
9.

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevegka Jozié, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
_Odjel MSkrbe, Laboratorij
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Datum: 13, 2, 2073,

Lokacija: TRENKOVO — Mlinska 3, OS V. Nazor
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA | A“

ANALITICKO IZVJESCE br. 4 - 22 / 2023.

ziv analitickog parametra Mjerna jed.
1.|Boja mg/1 PtCo skale 20 0
2.|Mutnoda °NTU -4 0,41
3. |Miris - bez Bez
4.|Okus - - -
5.| Temperatura i 25°C 6,0
6. | Elektrovodljivost uScem /20°C 2500 388
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,59
8. |Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,12
9. |UtroSak KMnOy4 mg/10, 5,00 1,02
10. | Kloridi mg/l Cl 250 9,60
11. | Amonijak mg/I NH," 0,50 0,00
12. | Nitrati , mg/I NO;& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan ug/l 50,00
15.] Zeljezo g/l 200,00
16.
17,
18.
19.
1. | Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3.  |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4.  |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22°C J12h broj ml 100 0
6.
7.
8.
9.

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vodle = ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
miSljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
e
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laborator
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Datum: 22. 2. 2023.
Lokacija: VETOVO — Pozeska 5, caffe bar Zeus
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,,A*

ANALITICKO IZVJESCE br. 4 - 28 / 2023.

Nazi parametra | Mjerna jed.
1. mg/l PtCo skale 20 0
2.|Mutnoda °NTU 4 0,41
3. |Miris - bez Bez
4. Okus - - -
5.| Temperatura . 2570 7,9
6. | Elektrovodljivost uSem /20°C 2500 353
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5 —9,5 7,62
8.|Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,16 |
9. | UtroSak KMnOy4 mg/l O, 5,00 1,01
10. | Kloridi mg/l Cl 250 7,80
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12. | Nitrati ' mg/l NO;& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan ug/l 50,00
15.| Zeljezo ug/l 200,00
16.
17.
18.
19, ;
'Mikrobioloski nalaz
1. | Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22°C /T2h broj ml 100 1 B
6.
1s
8.
9 ]

Zakljudak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laborator
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Datum: 8. 2. 2023.
Lokacija: BEKTEZ 21, caffe bar PUTNIK
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA A%

ANALITICKO IZVJESCE br. 3 - 10 / 2023.

| Naziv

anahtlckog parametra

1.|Boja ' mg/1 PtCo skale 20 0
2.|Mutnoda °NTU 4 0,33
3.|Miris - bez Bez
4.| Okus - - -
5.| Temperatura oG 23°C 6,2
6. | Elektrovodljivost uScm / 20°C 2500 337
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,68
8. | Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,16
9.|UtroSak KMnO4 mg/1 O, 5,00 1,02
10. |Kloridi mg/l Cl 250 7,40
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12.| Nitrati ) mg/l NO3& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO& 0,50
14.|Mangan ng/l 50,00
15.|Zeljezo ug/l 200,00
16.
17
18.
19.
1. Ukupru Koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2.  |Escherichia coli  44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3.  |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4.  |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22°C /72h broj ml 100 1
6.
s
8.
9.

Zakljudak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te na¢inu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Joz1c dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij
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Datum: 1, 2, 2023,
Lokacija: KULA - SKOLA
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA , A“

ANALITICKO IZVJESCE br. 3 - 9 / 2023.

| Mjerna jed.

1.|Boja ' mg/1 PtCo skale 20 0
2.|Mutnoca °NTU 4 0,57
3.|Miris - bez Bez
4.|Okus - - -
5.| Temperatura e 25°C 7,6
6. | Elektrovodljivost puScm /20°C 2500 328
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,74
8.| Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,10
9. | UtroSak KMnO4 mg/l O, 5,00 1,02
10. | Kloridi mg/1 Cl 250 7,20
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12.|Nitrati ) mg/l NOs& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan ng/l 50,00
15.|Zeljezo ug/l 200,00
16.
i
18.
158,
1. |Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2.  |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4.  |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 1
5.  |Broj kolonija 22°C /72h broj ml 100 1
6.
7.
8.
g

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nadinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
miSljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij
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Datum: 9. 2. 2023,
Lokacija: ZAGRADE - SKOLA
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,,A“

ANALITICKO IZVJESCE br. 2 - 15 / 2023.

| Mjerna jed.
1.|Boja ' mg/l PtCo skale 20 0
2.|Mutnoéa °NTU 4 0,43
3. |Miris - bez Bez
4./ Okus - - -
5.| Temperatura " 2 54
6. | Elektrovodljivost uSem /20°C 2500 388
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,51
8.|Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,20
9. |Utrosak KMnOy4 mg/l O, 5,00 1,01
10. | Kloridi mg/l Cl 250 9,20
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12. | Nitrati mg/l NO3& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan pg/l 50,00
15.| Zeljezo ug/l 200,00
16.
17,
18.
19.
1. |Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. | Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3.  |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22°C {T2h broj ml 100 0
6.
7.
Oa
3.

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ~ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij
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Datum: 16. 2. 2023.
Lokacija: BUCIE - skola
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,,A“

ANALITICKO IZVJESCE br. 2 - 19 / 2023.

| Mjerna jed.
1.|Boja ' mg/l PtCo skale 20 0
2.|Mutnoéa °NTU 4 0,46
3.|Miris - bez Bez
4. Okus - - -
5. | Temperatura °C 25°C 6,0
6. | Elektrovodljivost uScm / 20°C 2500 398
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,47
8. | Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,22
9.|UtroSak KMnOy4 mg/l O, 5,00 1,03
10. | Kloridi mg/1 Cl 250 10,20
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12. | Nitrati mg/l NO3& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan ug/l 50,00
15.| Zeljezo ng/l 200,00
16.
17
18.
19.
1. |Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2.  |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4.  |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 1
5.  |Broj kolonija 2270 112h broj ml 100 1
6.
7.
8.
9.

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nadinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozw dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
OdJel vodoogskrbe, Laboratorlj
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Datum: 28. 2. 2023.
Lokacija: SKENDEROVCI - skola
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,, A

ANALITICKO I1ZVJESCE br. 1 - 70 / 2023.

aziv analitickog parametra Mjerna jed.
1.|Boja ' mg/l PtCo skale 20 0
2.|Mutnoca °NTU 4 0,67
3.|Miris - bez Bez
4.|Okus - - -
5.| Temperatura P 25°C 6,8
6. | Elektrovodljivost uScm / 20°C 2500 287
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,73
8.| Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,13
9.| Utrosak KMnO4 mg/1 O, 5,00 1,03
10. | Kloridi mg/l CI 250 8,20
11.| Amonijak mg/l NHy" 0,50 0,00
12. | Nitrati ) mg/l NO;& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan ug/l 50,00
15.| Zeljezo ng/l 200,00
16.
17,
18.
19.
Mikrobiologki nalaz =
1. | Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3.  |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. | Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5.  |Broj kolonija 22°C /7Zh broj ml 100 1
6.
s
8.
9.

Zakljucak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potros$nju te nacinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
miSljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiticar u laboratoriju:

Nevenk:% Jozié dipl. ing.
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